
FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING 			 
AV KRYPGRUND - 10 STEG
Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund till hus med träbjälklag är baserad på tekniska 
egenskapskrav enligt BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt. Om krypgrunden är typgodkänd som  
ett system kan den godtas direkt av byggherre och granskande part. Om inte ska en  
fuktsäkerhetsprojektering, punkt 1-10, utföras och verifieras av en fuktsakkunnig.

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology

1. 	 Max luftfuktighet 75% RH
2. 	 Isolera husets träsyll
3. 	 Inga köldbryggor i grunden
4. 	 Tätt spärrskikt
5. 	 Undertryck i grunden 

6. 	 Skydd mot nederbörd
7. 	 Redovisa energiförbrukning
8. 	 Grundmur ska tåla vatten
9. 	 Säkerställ dränering
10. 	Tryckmätning ska göras



FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING AV KRYPGRUND  

Fuktsäkerhetsprojekteringen säkerställer att det inte sker mikrobiell
påväxt i grundutrymmet orsakat av hög luftfuktighet, kondens, fukt 
och kyla i marken. Dessutom säkerställs att förorenad luft med radon, 
mikroorganismer, bakterier och lukt från grund och mark inte når upp 
i inomhusmiljön av termiska drivkrafter och mekanisk ventilation.



Så här säkerställer du din 
upphandling av krypgrund
 
Grundläggande text för upphandlingsunderlag till byggherre, beställare och projektör 
för att säkerställa krav, risker och konsekvenser vid nybyggnation av krypgrund, baserad på 
Boverkets Byggregler. Gäller alla nybyggnationer med tillfälliga och permanenta bygglov.

Rambeskrivning för upphandling av krypgrund 

 

Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft skall 
vara testad och säkerställd av ackrediterat certifieringsorgan eller
testinstitut gällande BBR 1:4. 
I annat fall ska punkt 1-10 i skriften Fuktsäkerhetsprojektering för 
krypgrund och verifieras gällande BBR 2:32 av diplomerad 
fuktsakkunnig/relevant kompetens gällande BBR 2:31.

	

Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund - 10 steg  
Verifieras av diplomerad fuktsakkunnig/relevant kompetens gällande BBR 2:31. 
De top stegen är illustrerad med en testad undertrycksatt krypgrund, men gäller alla typer 
av krypgrunder till hus med träbjälklag, sida 4-23  ▶

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Om exempelvis alla kalla ytor i kryputrymmet isoleras till-
räckligt kan kritiskt fukttillstånd undvikas. Genom att isolera 
grundkonstruktionen fås generellt sett ett varmare och 
torrare klimat på insidan. Kritiskt fukttillstånd enligt BBR är 
75% RF för att förhindra mikrobiell tillväxt.
 
 	 Projektering av konstruktioner bör omfatta bland annat 
	 fuktberäkningar och uppföljande mätningar av fukt, luft-
	 täthet, tryckskillnad och luftflöde, genomgång av 
	 materials egenskaper och lämplighet avseende 
	 kompatibilitet, livslängd och funktion samt hantering 
	 av byggfukt m.m.

Om kalla ytor i kryputrymmet 
isoleras tillräckligt kan kritiskt 
fukttillstånd, 75% RF, undvikas1
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Grunden kan isoleras med godkända produkter 
baserade på t.ex cellplast eller mineralull.



Om kalla ytor i kryputrymmet 
isoleras tillräckligt kan kritiskt 
fukttillstånd, 75% RF, undvikas

Grunden kan isoleras med godkända produkter 
baserade på t.ex cellplast eller mineralull.

Uppfylls BBR-krav på kritiskt fukttillstånd (75 % RF)?  
Finns fuktberäkningar/fuktmätningar? 

 	 Kapitel 6:51 Allmänt	
	

	 ”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av  
	 fuktsäkerhetsprojektering.”

 	 Kapitel 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
	  
	 Krav: Högsta tillåtna fukttillstånd får inte överskridas. Kravet är 75 % RF, inklusive 
	 osäkerheter, om det saknas dokumentation om denna egenskap.

 	 Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet 
	  
	 Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan 
	 förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.”

 	 Kapitel 2:32 Verifiering 	
	

	 Krav: ”verifiering”.  
	 Allmänt råd: ”Vid beräkning, provning och mätning bör metodens osäkerhet beaktas.”

 	 Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
	  
	 Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, 
	 mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. 
	 Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

 	 Kapitel 2:322 Verifiering under projektering och utförande
	  
	 Allmänt råd: ”Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet bör 
	 dokumenteras….”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 1

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Ytterbalken är i kontakt med marken och blir under vissa tider på året kallare än omgiv-
ningen. Fukt i luft och mark i kombination med temperaturskillnader kan ge upphov till 
kondensutfällning. 
 
 	 Isolering och fuktspärr skall finnas på grundbalkens ovansida upplag för träbjälklag.
 	 Säkerställ så att inte högsta fukttillstånd överskrids vid bjälklagets upplag genom att 
	 tillräckligt med fukttålig och höghållfast isolering placeras på upplaget.

Isolering ska finnas mellan 
grundytterbalk och husets 
anslutande bjälklag2



Isolering ska finnas mellan 
grundytterbalk och husets 
anslutande bjälklag

Finns köldbryggebrytare mellan ytterbalk och husets anslutande bjälklag?

 	 Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet	
	

	 Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas 
	 påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.” 
	  
	 Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av
	 material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att 
	 fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna 
	 överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 2

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Räkna med att det alltid är 100% RF i marken. En betongbalk med markkontakt kan 
suga upp fukt till det varmare grundutrymmet och med det skapa kondens och ge  
fuktproblem. 
 
 	 Ytterbalk ska isoleras på insidan eller utsidan för förhindra nedkylande effekt och
	 kondensutfällning invändigt. 
 	 Ytterbalken kan kläs med en åldersbeständig plastfolie för att spärra fukt.
 	 Innerbalken får inte ha kontakt med marken och inte bli kallare än omgivningen i
	 grunden.  Placera en isolerande skiva samt åldersbeständig plast under balken eller 
	 klä in balken med isolering och platsfolie.
 	 Viktigt: Minst 2/3 av isoleringen ska vara under plastfolien för att undvika kondens.

Rätt Fel

Betongbalkar ska ha fuktspärr
och köldbryggebrytare mellan
mark och grundutrymmet 3



Betongbalkar ska ha fuktspärr
och köldbryggebrytare mellan
mark och grundutrymmet 

Finns fuktspärr och köldbryggebrytare mellan alla betongbalkar och marken?

 	 Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet	
	

	 Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas 
	 påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.” 
	  
	 Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av
	 material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att 
	 fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna 
	 överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 3

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Grunden ska ha ett spärrskikt för att ge ett primärt skydd mot fukt och förorenad luft 
från marken. Även väldigt små håligheter och otätheter gör att luft kan ta sig upp från 
marken via grunden. Det är viktigt att skydda tätskikten så att de inte punkteras. 
 
 	 Om plastfolie används för att skapa lufttäthet ska plastfolien monteras med täta
	 skarvar, genomföringar och anslutningar, vidare upp längs hela grundens yttervägg
	 och in under husets anslutande bjälklag.
 	 Åldringsbeständighet och livslängd för PE-plastfolien eller annat spärrskikt och 
	 dess tätningar för avsedd användning bör visas.
 	 För att skydda grundens funktion får tätskiktet inte punkteras. Därför ska ett 
	 skyddande lager, exempelvis cellplast, placeras ovanpå plastfolien. 
 	 Lufttätheten i grunden mäts bland annat genom provtryckning, se punkt 10

Grunden ska ha ett tätt spärrskikt  
som gör att markluft inte kan  
strömma upp till inomhusmiljön4



Grunden ska ha ett tätt spärrskikt  
som gör att markluft inte kan  
strömma upp till inomhusmiljön

Finns ett tätt spärrskikt som omfattar hela grunden?  
Finns ett skyddande skikt på grundens tätskikt som motverkar punktering?

 	 Kapitel 6:23 Radon i inomhusluften
	

	 Allmänt råd: ”Åtgärder för att begränsa inläckage av markradon bör utföras. 
	 Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan åtgärd. 
	 Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot marken.”

 	 Kapitel 6:531 Lufttäthet
	

	 Allmänt råd:  ”Lufttätheten kan påverka fukttillståndet….”

 	 Kapitel 2:32 Verifiering
	

	 Krav: ”verifiering”, 

 	 Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
	

	 Allmänt råd:  ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, 
	 mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. 
	 Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 4

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Upp till 30% av husets luftomsättning kommer från marken via golvbjälklaget. I marken 
finns mögellukt, mikroorganismer och radon. Förorenad luft får inte nå upp till inomhus
miljön av det undertryck som skapas av ventilationssystemet eller termisk drivkraft och 
skorstens effekt i självdragshus. Träbjälklaget är svårt eller omöjligt att få helt lufttät 
varför förorenad luft från kryputrymme och mark kan tränga in till innemiljön via små 
osynliga otätheter.
 
 	 Om huset har ventilationssystem, frånluftsvärme, självdragsventilation eller liknande
	 behöver du säkerställa att luftströmmen går från inomhusmiljön ned i grunden och ut. 	
	 Injustering av fläkten i grunden görs efter att husets ventilation är injusterad.
 	 En rätt inställd fläkt i grunden skapar undertryck och vänder luftströmmen i de små
	 luftläckagen i bjälklaget nedåt. En viktig förutsättning för att  fläkten ska kunna skapa
	 undertryck är god lufttäthet i grunden. Mät och dokumentera tryckskillnaden.

Luftströmmen ska gå från inomhus-
miljön, ner i grunden. En fläkt skapar 
minst 2 Pa undertryck5



Luftströmmen ska gå från inomhus-
miljön, ner i grunden. En fläkt skapar 
minst 2 Pa undertryck

Finns en fläkt som vänder luftflödet ned till grunden,  
samt är tryckskillnaden uppmätt?

 	 Kapitel 6:24 Mikroorganismer	
	

	 Krav: ”Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte 
	 kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa 
	 eller besvärande lukt uppstår.”

 	 Kapitel 2:32 Verifiering	
	

	 Krav: ”verifiering”

 	 2:321 Verifiering i färdig byggnad
	

	 Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, 
	 mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. 
	 Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 5

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Material på mark blir ofta smutsiga under byggtiden, vilket kan leda till mögelangrepp 
och luktproblem.
 
 	 En presenning används under byggtid och till att hus är monterat för att vatten, löv
	 mm inte ska hamna på den öppna grunden.
 	 Städa bort eventuell jord och sand så att det inte ligger kvar i den färdigställda grunden.
 	 Byggmaterial innehåller mer eller mindre mängd fukt som måste kunna torka ut
	 samtidigit som högsta tillåtna fukttillstånd inte får överskridas. Därför behövs ofta 
	 kontrollerade torkinsatser särskilt beroende på byggfuktsavgivning och årstid.

Se till att grunden är torr och  
skyddas mot fukt och smuts  
under byggtiden6



Se till att grunden är torr och  
skyddas mot fukt och smuts  
under byggtiden

Är grunden skyddad mot smuts och fukt under byggtiden?

 	 Kapitel 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
	

	 Krav: ”Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell 
	 nedsmutsning av materialet eller produkten.”

 	 Kapitel 6:51 Allmänt
	

	 Allmänt råd: ”Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden 
	 skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under 		
	 byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 6

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Vissa grundlösningar kräver en avfuktare för att uppnå det kritiska gränsvärdet 75% RF. 
Om grundens konstruktion är fel, kan avfuktaren ge begränsad/ingen effekt på enskilda 
kritiska delar.
 
 	 Luftutrymmet i grunden behöver vara tillräckligt lufttät för att avfuktaren ska hinna 
	 med att avfukta luften. Kontrollera kapacitet hos avfuktaren och lufttäthet hos
	 grundlösningen. Kontroll av lufttäthet görs med lufttäthetsmätning, se punkt 10.
 	 Om en avfuktare behövs är den en fast installation och ska räknas in i husets totala 
	 energiberäkning. En avfuktare i grunden får inte kopplas in på hushållsel.

Används en avfuktare ska den  
räknas som en del av husets 
totala energiberäkning7



Används en avfuktare ska den  
räknas som en del av husets 
totala energiberäkning

Om avfuktare finns, är det en fast installation, deklarerad i  
energiberäkningen/ -deklarationen?

 	 Kapitel 9 Energihushållning	
	

	 Byggnadens fastighetsenergi (Ef) är den del av byggnadens energianvändning som är 
	 relaterad till byggnadens behov där den energikrävande apparaten finns inom, under 
	 eller anbringad på utsidan av byggnaden.” 

 	 Kapitel 9:2 Bostäder och lokaler	
	

	 I högsta tillåtna primärenergital ingår Byggnadens fastighetsenergi (Ef).

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 7

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Förutom att en byggnads belastningar förs ned till marken via grundmur så bidrar grund-
muren till att utrymmet under byggnaden blir slutet förutom exempelvis vid ventilations-
genomföringar. Grundmuren fungerar till mångt och mycket som en yttervägg som ska 
skydda mot uteklimat, väder och vind och särskilt skydd mot slagregn, vattenstänk, snö 
och drivsnö men även bidra till minskade energiförluster vintertid. Grundmurens funktion 
bör anpassas till grundutrymmets tänkta förhållanden.
 
 	 Grundmur/vägg behöver dimensioneras för vattenstänk och slagregn.

Grundmur/vägg ska kunna  
motstå vattenstänk, slagregn  
på ett fuktsäkert sätt8



Grundmur/vägg ska kunna  
motstå vattenstänk, slagregn  
på ett fuktsäkert sätt

Är grundmuren uppförd så att den motstår vatten och slagregn?

 	 Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet	
	

	 Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas 
	 påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.” 
	  
	 Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av
	 material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att 
	 fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna 
	 överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 8

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Generellt sett bidrar fukt och vatten till nedbrytning av material och därmed minskad livs-
längd. Dessutom finns det risk för sprickbildning och tjälskjutning som kan påverka
dimensioner och hållfasthet mm. Vatten från nederbörd (ytvatten) ska avledas från 
byggnaden. Genom att skapa en marklutning från byggnaden med tillräckligt avstånd från 
byggnaden, om terrängen inte medger det så kan ett avskärande dike tillämpas för att leda 
bort ytvatten. Dräneringssystemet ska samla upp och leda bort det vatten, som utgörs av 
det fria vattnet och nederbörd, som finns i marken.
 
 	 Dränering, kapillärbrytande material, marklutning från byggnaden, grundvattennivå
	 och risk för översvämning bör säkerställas eller beaktas. 
 	 Kontrollera att dräneringsrör placeras lägre (erforderligt djup) än dräneringsbädden 
	 under grundkonstruktionen. Grundlägg på frostfritt djup eller säkerställ så att 
	 tjälskjutning undviks.

Dränering, kapillärbrytande  
material och risk för  
översvämning bör säkerställas9



Dränering, kapillärbrytande  
material och risk för  
översvämning bör säkerställas

Är grunden placerad så ytvatten och markvatten inte leds in  
och klarar en översvämning? 

 	 6:532 Mark och byggnadsdelar, 6:5321 Markavvattning	
	

	 Krav: ”För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges 
	 en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och
	 avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.”

 	 6:5322 Dränering
	

	 Allmänt råd: ”För byggnader som inte är utformade för att klara vattentryck bör 
	 dränerande skikt invid och under byggnader samt kring dräneringsledningar vara 
	 så genomsläppliga att tillförda vattenmängder kan samlas upp och avledas till 
	 dräneringsledningar eller motsvarande.”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 9

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology
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Grundentreprenören ska ha fyllt i egenkontroller, genomfört funktionskontroller samt 
utfört ett provtryckningsprotokoll. Ytterligare aktiviteter och kontroller som bör göras för 
att säkerställa montage och den slutgiltiga funktionen
 
A  	 Tryckmätning - Mätning av tryckskillnaden mellan grunden och inomhusmiljön 

	 (över golvbjälkaget), kravet är minst 2 Pa undertryck i grunden. 

B  	 Godkänd fuktberäkning eller långtidsfuktmätning.

C  	 Luftflöde i frånluftskanaler.

D  	 Provtryckning - mätning av lufttäthet hos golvbjäklag.

E  	 Provtryckning - mätning av lufttäthet hos grund.  

 Undertryck minst 2 Pa

Egenkontroll 2019-01-01  © Detta dokument får endast återges i sin helhet. 

MÄTPROTOKOLL  /  TRYCKMÄTNING AV KRYPGRUND

TRYCKMÄTNING AV KRYPGRUND
Funktionskrav: -2 Pa undertryck [inne-grund]. Max 75% RF. Luftväxling i grunden max 2 ggr/timme. 

Använd kalibrerade mätinstrument.

Tryckmätarens ID nummer Senaste kalibreringsdatum      Ordernr     Avtalsnr

 Före håltagning för mätning av undertryck undersök var i bjälklaget vattenledningar är dragna.

Håltagning sker genom bjälklag under tröskel, undvik blockskarv.

 Gör ett mäthål utan att borra helt igenom för att mäta tryckskillnad inne-bjälklag.

 Borra sedan helt igenom och sätt i ett VP-rör för att få igenom mätprob.

 Mät tryckskillnad ute-inne via ytterdörren, nästan stängd (undvik klämma slangen helt) normala värden ligger mellan 5-10 Pa.

Grundföretag:  
Funktionskontroll utförd av: 

Not:
Fläktreglage inställning läge: Märkskylt monteras inne i grund innanför luckan  

Allmänventilationen injusterad före funktionskontroll?     Ja     Nej  
Driftlarm i funktion?     Ja     Nej 

Datum inskickad kopia mätrapport:    
Avvikelse upprättad?    Ja     Nej  

Typ Mätpunkt  Enhet 
Datum  tillfälle 1 Datum  tillfälle 2 Datum  tillfälle 3

Undertryck Uppmätt tryckskillnad [ute-inne]  Pa

Undertryck Uppmätt tryckskillnad [inne-grund] 

MIN 2 Pascal Pa

Luftflöde Uppmätt frånluftsflöde från grunden 

omräknat från Pascal m3/h 

Luftflöde Luftvolym i grunden m3 

Luftflöde Luftomsättning per timme ggr

MAX 2 ggr/timme

Luftfuktighet Inne 
%

Luftfuktighet Ute 
%

Luftfuktighet Grunden MAX 75% RF %

Temperatur Inne 
°C 

Temperatur Ute 
°C

Temperatur Grunden MIN temp +4°C °C

Tätningsarbete när huset kommit på plats, utförd av:

Kontrollmetod: Med provtryckning  Krav: Grunden ska vara tät för att undertryck ska kunna skapas

Åtgärder: Alla spännbands-urtag tätas med cellplast och CC-fönsterdrev, se särskild monteringsanvisning.  

Eventuella dräneringsöppningar eller andra synliga otätheter i PE-folien tätas med godkänd tejp som ingår i UK-systemet. 

Fastighetsbeteckning, namn, adress husägare: 

Tryckmätning samt viktiga 
kontroller för att säkerställa  
montage och slutlig funktion10



Har grunden funktionskontrollerats, mätningar godtagits & dokumenterats? 
(Egen-kontroll, tryckmätning, fuktmätning/beräkning, lufttäthet i grund/golvbjälklag)

 	 Kapitel 6:51 Allmänt	
	

	 Allmänt råd: ”Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse
	 för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras.” ”Kontroll av att material inte har 
	 fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser
	 som dokumenteras.”
	
	 Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida
	 fuktsäkerheten bör dokumenteras.

 	 Kapitel 2:32 Verifiering
	

	 Krav: ”verifiering”. Funktionskraven ska visas med en verifiering. 
	 Allmänt råd: ”Vid beräkning, provning och mätning bör metodens osäkerhet beaktas.”

 	 Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
	

	 Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, 
	 mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. 
	 Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

 	 Kapitel 2:322 Verifiering under projektering och utförande
	

	 Allmänt råd: ”Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet 
	 bör dokumenteras….”

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 10

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology



FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING AV KRYPGRUND  

Undertrycksatt krypgrund
Kapillärbrytande, tät och isolerad  
krypgrund där luftflödet är inverterat, 
från inomhusmiljön och ner i grunden. 

Typgodkänd krypgrund kan  
godtas direkt. 

Uteluftsventillerad krypgrund 

Ej undertrycksatt krypgrund.
Risk: 	Luftfuktighet över 75% RF i grunden
	 ger risk för mögelpåväxt under huset.
Risk: 	Förorenad luft från mark och grund
	 når upp i inomhusmiljön.

Riskkonstruktion 
Verifiera kontrollpunkt 1-10 

Öppen plintgrund  

Ej undertrycksatt krypgrund.
Risk: 	Luftfuktighet över 75% RF i grunden
	 ger risk för mögelpåväxt under huset.
Risk: 	Förorenad luft från mark och grund
	 når upp i inomhusmiljön.
Risk: 	Plats för skadedjur.

Riskkonstruktion 
Verifiera kontrollpunkt 1-10 

Krypgrundstyper

Krypgrunden ska klara tekniska egenskapskrav enligt BBR Kapitel 6 för att mögel inte ska bildas under 
huset (BBR6:5 Fukt) och förorenad luft från marken inte ska nå upp till inomhusmiljön (BBR6:2 Luft). 
Nedan finns tre huvudkategorier av krypgrunder som idag används för byggnation av modulhus, villor 
och flerbostadshus med träbjälklag. 



Funktionskontroll 2020-01-01© Detta dokument får endast återges i sin helhet. 

MÄTPROTOKOLL  /  TRYCKMÄTNING AV KRYPGRUND

   

TRYCKMÄTNING AV KRYPGRUND
Funktionskrav: -2 Pa undertryck [inne-grund]. Max 75% RF.  
Luftväxling i grunden max 2 ggr/timme. Använd kalibrerade mätinstrument.

  

Tryckmätarens ID nummer Senaste kalibreringsdatum       Ordernr      Avtalsnr

Typ Mätpunkt   Enhet  
Datum  tillfälle 1 Datum  tillfälle 2  Datum  tillfälle 3

                                              
Undertryck Uppmätt tryckskillnad [ute-inne]   Pa

Undertryck Uppmätt tryckskillnad [inne-grund]  
 MIN 2 Pascal Pa

                     
Luftflöde Uppmätt frånluftsflöde från grunden  
 omräknat från Pascal m3/h 

Luftflöde Luftvolym i grunden m3 

Luftflöde Luftomsättning per timme  ggr
 MAX 2 ggr/timme

                     
Luftfuktighet Inne %

Luftfuktighet Ute %

Luftfuktighet Grunden MAX 75% RF %

                     
Temperatur Inne °C 

Temperatur Ute °C

Temperatur Grunden MIN temp +4°C °C

                     
	Före håltagning för mätning av undertryck undersök var i bjälklaget vattenledningar är dragna.  
 Håltagning sker genom bjälklag under tröskel, undvik blockskarv. 
	Gör ett mäthål utan att borra helt igenom för att mäta tryckskillnad inne-bjälklag.     
	Borra sedan helt igenom och sätt i ett VP-rör för att få igenom mätprob. 
	Mät tryckskillnad ute-inne via ytterdörren, nästan stängd (undvik klämma slangen helt) normala värden ligger mellan 5-10 Pa.

Fastighetsbeteckning, namn, adress husägare:   

Grundföretag:       Funktionskontroll utförd av:  

Not:                                              Fläktreglage inställning läge:               Märkskylt monteras inne i grund innanför luckan   
 

Allmänventilationen injusterad före funktionskontroll?      Ja      Nej   Driftlarm i funktion?      Ja      Nej    

Datum inskickad kopia mätrapport:      Avvikelse upprättad?    Ja      Nej     

Tätningsarbete när huset kommit på plats, utförd av:
 

Kontrollmetod: Med provtryckning  Krav: Grunden ska vara tät för att undertryck ska kunna skapas
Åtgärder: Alla spännbands-urtag tätas med cellplast och CC-fönsterdrev, se särskild monteringsanvisning.  
Eventuella dräneringsöppningar eller andra synliga otätheter i PE-folien tätas med godkänd tejp som ingår i UK-systemet. 



FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING AV KRYPGRUND  

Genom att säkerställa byggfel i husgrunden 
minskar vi risken för ohälsa och  
samhällsekonomiska konsekvenser

Enligt Svenska byggregler ska byggnaden uppföras på ett sådant sätt att det inte kan medföra ohälsa 
för de som vistas i huset. En viktig insikt är att alla individer är olika känsliga mot mögel, lukt, radon 
och mikroorganismer som finns i marken och kan uppstå om grunden byggs fel. Genom att säkerställa 
BBRs alla egenskapskrav för grunden så minimeras risken för att påverkas av mögel och att förorenad
luft når inomhusmiljön.  
Välj en säker lösning. Är krypgrunden typgodkänd tar leverantören fullt ansvar för både fuktsäkerhets-
projektering och tryckmätning, i annat fall ska krypgrunden verifieras enligt punkt 1-10. Kostnaden för 
att åtgärda felaktig byggda grunder i efterhand är omfattande.
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Boverkets Byggregler BFS 2017:5 - BBR 25

Boverkets Byggregler, avsnitt: BBR 6.2 Luft, BBR 6.2 Fukt

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE  
för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner
I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt  
näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. 
Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. 
RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund är producerad av Byggsystem Direkt AB, telefon 0430-149 90, i samverkan med RISE. 
Texter får inte ändras 2020©. 

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr.
Forskare och senior ingenjör
RISE Research Institutes of Sweden
Division Built Environment  - Building Technology



FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING AV KRYPGRUND  

2 Finns köldbryggebrytare mellan ytterbalk och husets anslutande bjälklag? 

3 Finns fuktspärr och köldbryggebrytare mellan alla betongbalkar och marken?

4 Finns ett tätt spärrskikt som omfattar hela grunden?

Finns ett skyddande skikt på grundens tätskikt som motverkar punktering?

5 Finns en fläkt som vänder luftflödet ned till grunden, samt är tryckskillnaden uppmätt?

6 Är grunden skyddad mot smuts och fukt under byggtiden? 

7 Om avfuktare finns, är det en fast installation, deklarerad i energiberäkningen/-deklarationen?

8 Är grundmuren uppförd så att den motstår vatten och slagregn?

9 Är grunden placerad så ytvatten och markvatten inte leds in och klarar en översvämning?

10 Har grunden funktionskontrollerats, mätningar godtagits och dokumenterats?

Uppfylls BBR-krav på kritiskt fukttillstånd (75 % RF). Finns fuktberäkningar/fuktmätningar?1

Fuktsäkerhetsprojektering: Krypgrund	     
Utförd av certifierad fuktsakkunnig

Namn: Datum:

  Egenkontroll     Tryckmätning     Fuktmätning/beräkning      Lufttäthet grund/golvbjälklag

Fuktsäkerhetsprojektering  
Krypgrund 

Krypgrund för hus med träbjälklag 

Verifiera kontollpunkter baserat på tekniska egenskapskrav 

© Dokumentet får ej förändras


